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POZNÁMKA 3

STĚNY PŘÍČEK KÓJÍ VYZDĚNY Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVÁRNIC TL. 80MM ZMONOLITNĚNÝCH BETONEM S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ:
SVISLÁ 2x 8MM DO 1 TVÁRNICE, 1x 8MM VODOROVNÁ DO KAŽDÉ SPÁRY, V NADPRAŽÍ 2x 8MM JAKO PŘEKLAD = Z/31
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POZNÁMKY
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA SE STANDARDY, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (D.1.01.2), POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (D.1.01.3) A
VŠECHNY ČÁSTI VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE (DETAILY, VÝPISY PRVKŮ PSV ATD.)!
- PO OSAZENÍ ROZVODŮ BUDOU STROPY ŠACHET, KTERÉ NETVOŘÍ SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK ZABETONOVÁNY A BUDOU PROVEDENY POŽÁRNÍ UCPÁVKY DLE PBŘ
- PROSTUPY DO JINÉHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU JE NUTNÉ POŽÁRNĚ UTĚSNIT
- AKUSTICKÉ ZDIVO BUDE OBOUSTRANNĚ PLNOPLOŠNĚ OMÍTNUTO
- OBEZDĚNÍ ŠACHET BUDE PROVEDENOU AŽ PO DOKONČENÍ VŠECH TRAS INSTALACÍ
- NENOSNÉ PŘÍČKY BUDOU VYZDĚNY CCA 20mm POD MONOLITICKOU STROPNÍ KONSTRUKCI, VZNIKLÁ MEZERA BUDE VYPLNĚNA DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE SYSTÉMU S OHLEDEM
NA AKUSTIKU STĚNY. V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍCH STĚN BUDE KONSTRUKCE DOPLNĚNA MATERIÁLEM S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- V KOUPELNÁCH BUDOU PROVEDENY PŘEDSTĚNY YTONG PLNOPLOŠNĚ OMÍTNUTY (I ZA VANOU), MEZI OMÍTNUTOU AKUSTICKOU STĚNU A PŘEDSTĚNU JE NUTNO VLOŽIT
MINERÁLNÍ VLNUVIZ. DETAIL 07 V.Č. 036
- OBEZDĚNÍ VAN BUDE PROVEDENO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG TL. 75mm, OBEZDĚNÍ BUDE OBLOŽENO KERAMICKÝM OBKLADEM ZALÍCOVANÝM S OKRAJEM VANY. V
MÍSTĚ ODPADU BUDOU PROVEDENA INSTALAČNÍ DVÍŘKA - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO UCHYCENÍ OBKLADU NA MAGNETY
- PŘEKLADY - NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY VE FASÁDĚ JSOU PŘEKLADY MONOLITICKÉ, V INTERIÉRU VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH JSOU SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘÍPADNĚ
OICELOVÉ PŘEKLADY VIZ. VÝPIS PŘEKLADŮ A ZÁMEČNÍKŮ
- MÍSTA S ROZDÍLNÝMI DRUHY PODKLADŮ BUDOU POD OMÍTKOU  2X PŘEBANDÁŽOVÁNY PERLINKOU
- NÁROŽÍ OMÍTANÝCH STĚN BUDOU ZPEVNĚNA OMÍTKÁŘSKÝMI OCHRANNÝMI PROFILY
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU NA VNĚJŠÍCH HRANÁCH ZAKONČENY NEREZOVOU NEBO HLINÍKOVOU LIŠTOU
- POD KERAMICKÉ OBKLADY VE SPRCHOVÝCH KOUTECH APLIKOVÁNA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- KERAMICKÝ OBKLAD PŘEDSTĚN A U OKEN BUDE PROVEDEN VČ. PLOCHY PARAPETU
- PŘED ZAHÁJENÍM POKLÁDKY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU ZAJIŠTĚNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PODKLADU = ROVINATOST, PEVNÝ A SUCHÝ POVRCH PROTIPRAŠNĚ
ZABEZPEČENÝ
- PŘECHOD VŠECH PODLAHOVÝCH KRYTIN A STĚN - SOKL Z MATERIÁLU PODLAHOVÉ KRYTINY (KERAMICKÝ OBKLAD NEBO LAMINO SOKL)
- PŘECHOD RŮZNÝCH DRUHŮ PODLAHOVÝCH KRYTIN ZAJIŠTĚN PŘECHODOVOU LIŠTOU
- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU OPATŘENY DILATAČNÍ LIŠTOU
- SDK PODHLEDY - SPÁRY DESEK BUDOU ZATMELENY, PŘEBROUŠENY A POHLEDOVÉ ČÁSTI DESEK BUDOU CELOPROŠNĚ OPATŘENY PENETRAČNÍM NÁTĚREM A MALBOU
- VÝTAHY - VIZ VÝKRES VÝTAHŮ
- KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRAČKY NEJSU DODÁVKOU STAVBY
- TYPY PŘEDSTĚN U SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. DETAIL 07 (V.Č. 1225_05_D.1.01.1_SO04_036_00)
- BALKÓNY NADZEMNÍCH PODLAŽÍ JSOU KOTOVÁNY K BETONOVÉ DESCE
- INSTALAČNÍ STĚNY BEZ UVEDENÉ VÝŠKY VYZDĚNÍ BUDOU VYZDĚNY PO STROP
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VÝPLNĚ OTVORŮ PLASTOVÉO
X

VÝPLNĚ OTVORŮ HLINÍKOVÉAl
X

VNITŘNÍ DVEŘED
X

ŘEKLADYPř
X

ZÁMEČNICKÉ ÝROBKYZ
X

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKYT
X

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKYK
X

RŮZNÉ VÝROBKYR
X

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON

OBVODOVÉ ZDIVO
POROTHERM 30 Profi (d x š x v) 247x300x249 mm - P10 (P15)
broušený cihelný blok na tenkovrstvou maltu

MEZIBYTOVÉ ZDIVO
POROTHERM 30 AKU Z (d x š x v) 247x250x238 mm - P20 (P15)
akustický cihelný blok P+D na maltu M10

DĚLICÍ ZDIVO uvnitř bytu pro vedení rozvodů
POROTHERM 14 Profi (d x š x v) 497x140x249 mm - P10 (P8)
broušený cihelný blok na tenkovrstvou maltu

ZDIVO chráněných místností uvnitř bytu
POROTHERM 11,5 AKU (d x š x v) 497x115x238 mm - P10 (P15)
akustický cihelný blok P+D na maltu M10

OSTATNÍ DĚLICÍ ZDIVO
POROTHERM 11,5 Profi (d x š x v) 497x115x249 mm - P10 (P8)
broušený cihelný blok na tenkovrstvou maltu

POROTHERM 8 Profi (d x š x v) 497x80x249 mm - P10 (P8)
broušený cihelný blok na tenkovrstvou maltu

PŘEDSTĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
YTONG P2-500 tl. 100mm

PERIMETR - DESKY Z PĚNOVÉHO EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU S UZAVŘENOU
POVRCHOVOU STRUKTUROU A NASÁKAVOSTÍ DO 2% OBJEMU

TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 150 mm

HRANICE OBYTNÉHO PROSTORU

INSTALAČNÍ ŠACHTY

VYZNAČENÍ PRŮVLAKU SE SVĚTLOU VÝŠKOU
V. 2200 (VČ. IZOLACE)

ATELIÉRY

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE tl.80MM

UVÁDĚNÉ SVĚTLÉ VÝŠKY JE MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD ČISTÉ PODLAHY PO OMÍTNUTÝ STROP NEBO PODHLED

ŘEZ 7

PRŮJEZDNÁ VÝŠKA V GARÁŽÍCH MIN. 2200MM, V PROSTORU STÁNÍ U KUFRU 2400MM VČETNĚ ROZVODŮ TZB

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PODLAHY OZN.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

STĚNY POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU SVĚTLÁ VÝŠKA

-1P.PARK1 GARÁŽE 800.0 m² BETON F4 MALBA MALBA 2.86 m
-1P.PARK2 GARÁŽE 520.0 m² BETON F4 MALBA MALBA 2.86 m
-1P.PARK3 GARÁŽE 457.8 m² BETON F4 MALBA MALBA 2.86 m
-1P.PARK4 GARÁŽE 616.9 m² BETON F4 MALBA MALBA 2.86 m
-1P.PARK5 GARÁŽE 672.6 m² BETON F4 MALBA MALBA 2.86 m
-1P.PARK6 GARÁŽE 591.1 m² BETON F4 MALBA MALBA 2.86 m
-1P.Rampa RAMPA 72.7 m² BETON F4 MALBA MALBA 2.86 m

3731.0 m²
C3
C3-1P.CH.01 CHODBA 11.1 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C3-1P.SCH.01 SCHODIŠTĚ 10.7 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1+F13 MALBA MALBA 2.86 m
C3-1P.T.01 VZT - HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC 8.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m

30.0 m²
C4
C4-1P.CH.01 CHODBA 17.1 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.CH.02 CHODBA 14.1 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.CH.03 CHODBA 6.8 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.01 KÓJE 3.9 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.02 KÓJE 4.0 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.03 KÓJE 2.5 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.04 KÓJE 2.5 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.05 KÓJE 3.9 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.06 KÓJE 2.6 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.07 KÓJE 2.6 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.08 KÓJE 2.6 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.09 KÓJE 2.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.10 KÓJE 2.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.11 KÓJE 2.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.12 KÓJE 2.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.13 KÓJE 2.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.14 KÓJE 2.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.15 KÓJE 2.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.16 KÓJE 2.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.17 KÓJE 2.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
C4-1P.K.18 KÓJE 8.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m

C4-1P.SCH.01 SCHODIŠTĚ 10.7 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1+F13 MALBA MALBA 2.86 m
C4-1P.T.01 VZT - HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC 5.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m

107.4 m²
D
D-1P.CH.01 CHODBA 10.6 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
D-1P.SCH.01 SCHODIŠTĚ 10.7 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1+F13 MALBA MALBA 2.86 m
D-1P.T.01 VZT - HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC 5.6 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m

26.9 m²
E
E-1P.CH.01 CHODBA 8.1 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.CH.02 CHODBA 17.8 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.01 KÓJE 3.5 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.02 KÓJE 3.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.03 KÓJE 3.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.04 KÓJE 3.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.05 KÓJE 3.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.06 KÓJE 3.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.07 KÓJE 3.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.08 KÓJE 3.1 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.09 KÓJE 3.0 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.10 KÓJE 3.1 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.11 KÓJE 3.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.12 KÓJE 3.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.13 KÓJE 3.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.14 KÓJE 4.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.15 KÓJE 2.6 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.16 KÓJE 2.7 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.17 KÓJE 2.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
E-1P.K.18 KÓJE 2.9 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m

E-1P.SCH.01 SCHODIŠTĚ 8.1 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1+F13 MALBA MALBA 2.86 m
E-1P.T.01 MÍSTNOST PRO ZÁVLAHU 4.8 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m

96.6 m²
F
F-1P.CH.01 CHODBA 18.3 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.CH.02 CHODBA 5.8 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.K.20 KÓJE 3.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.K.21 KÓJE 3.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.K.22 KÓJE 3.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.K.23 KÓJE 3.3 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.K.24 KÓJE 3.4 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.K.25 KÓJE 3.8 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.K.26 KÓJE 4.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.K.27 KÓJE 4.1 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m

F-1P.SCH.01 SCHODIŠTĚ 18.0 m² KERAMICKÁ DLAŽBA F1+F13 MALBA MALBA 2.76 m
F-1P.T.01 UPS 5.1 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.T.02 VZT - HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC 5.9 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.T.03 MÍSTNOST SLP 3.6 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.T.04 PŘEDÁVACÍ STANICE HORKOVODU 14.2 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m
F-1P.T.05 PŘÍPOJKOVÁ MÍSTNOST VODY 5.8 m² EPOXID. NÁTĚR F3 MALBA TEPELNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE + MALBA 2.76 m

105.4 m²
4097.3 m²

Řez 5-5'

Řez 6-6'

Řez 8-8'


